
 

 

 בבית דגןאיכות המים המסופקים 
 דו"ח לתושבים ולצרכנים

 
כחלק מהשירות לציבור הרינו מתכבדים למסור לתושבי ולצרכני המים 

 2019יוני -אפרילדיווח על טיב המים לחודשים  בית דגןשל 
 

 ית של מי השתייה(ת"תקנות בריאות העם )איכותם התברוא -מעוגנת בדיקת איכות המים ב
בדיקות בקטריאליות במערכת אספקת המים נעשות בנקודת דיגום מייצגות ברחבי העיר / מועצה 

ע"י דוגם מוסמך, מנקודות  תהדגימות נלקחו)כל נקודה נבדקת במחזוריות בממוצע אחד לחודש(. 
 ונבדקו במעבדות משרד הבריאות. ית דגןבבדיגום שונות ברשת אספקת המים 

 שעות. 24במקרים של קבלת "תוצאה חריגה" מתבצעת בדיקה חוזרת תוך 

החריגה אינה מתבטלת ועדין מתבטאת בעמודה של במידה והתוצאה תקינה, התוצאה  •
 אחוז החריגה.

מים לצרכנים עד במידה והתוצאה שוב אינה תקינה ננקטים אמצעים למניעת הספקת  •
 תוצאות תקינות. לקבלת

 , מתבצע דיגום לגילוי ריכוז המתכות, פלואור ורמת העכירות במים המסופקים.2006החל משנת 

 מספר הבדיקות 
 הבקטריולוגיות

 מספר תוצאות
 הבדיקות

 חריגות* תקינות בוצעו בפועל מתוכננות ישוב
אחוז 

 החריגות

 2.4% 1 41 42 35 בית דגן

 מספר הבדיקות 
 הכימיות

 מספר תוצאות
 הבדיקות

 חריגות* תקינות בוצעו בפועל מתוכננות ישוב
אחוז 

 החריגות

 0 0 1 1 1 בית דגן

 

 חריגות*
 ממצאים לאחר טיפול הטיפול שבוצע החריגהתיאור 

יחידות  64של  נמצא חריגה

  0כאשר התקן הוא  פורםקולי

למשרד נמסרה הודעה 

דיגומים  2הבריאות בוצעו 

 שיצאו תקינים. חוזרים

בוצע תחקיר ויתכן כי ברז 

ם לא חוטא כראוי בעת הדיגו

לקיחת הדגימה, חודדו הנהלים 

 בנושא.

 



 

 

 מתוצאות הבדיקות עולה כי איכות 
 , והכימית המיקרוביאליתבחינה הבתקופה זו מ בית דגןשסופקו ב השתייהמי 

  ינה טובה מאוד!ה


